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T ran s ient Im pedan ce Ch aracteris t ic s of
Grounding Rods
by K im , I l- K won
Department of Electrical Engineering
T he Gr aduate School of Korea Maritime Univer sity
Pusan, Republic of Korea
A bs tract
T his thesis deals with the correlation of the transient impedance and
it s parameter s with the stationary resistance of grounding sy stem s to
a square pulse current and a lightning impulse current .
In experiment , the grounding system consist s of a single grounding
rod(φ10[mm], 1[m]) and/ or a triple- grounding rods of equilateral
triangles with 5[m] spacing for operation .
T o analyze the transient impedance characterist ics of the grounding
system, a pulse generator which can produce square w ave of a 30[ns]
rise- time and a 20[㎲] pulse duration is designed and fabricated.
- v -
Also, impulse current test s using the standard 8/ 20[㎲] wave
specified in IEC 61000- 4- 5 w ere carried out on the grounding sy stem
to simulate the transient characteristics in an actual field condition
such as a grounding system for pow er distribution lines .
T he injected current in the grounding sy stem and the developed
potential were recorded, and the time variation of the transient
impedance w ere calculated as the ratio of the potential rising to the
injected current at each time.
T he experimental result s show ed that the transient impedance
reaches it s maximum value very fast (around 250[ns]) and
consecutively is returned to the value of the stationary impedance.
T he transient impedance and the effective surge impedance Z 3 which
defines economic protection level w ere quite higher than the stationary
resistance. T he grounding impedance is decreased by the application
of the triple- rods grounding system, and it s effect is decreased as the
frequency of the current is increased due to the inductance of the
grounding leads .
It is therefore important to minimize the inductance of the grounding
rods and leads to obtain the low est grounding impedance and the
lowest potential rising in a grounding sy stem .
- v i -
제 1 장 서 론
1.1 연 구 배 경 및 필요 성
전기에너지는 사용이 편리하고 쾌적하며, 정보·산업사회를 지탱하는
중추적인 에너지원으로 그 사용이 해마다 증가하고 있다. 최근 전력수요
의 급증으로 전력계통이 복잡·다단화 되고, 전력공급에 고신뢰성이 요구
되면서 효율적인 운용을 위하여 전자·제어장비를 이용한 무인시스템 구
축이 활발히 진행되고 있다. 그러나 이러한 운용설비를 비롯한 산업사회
전반에 사용되는 모든 전자·제어장비들은 뇌격이나 지락, 단락사고 등에
의해 발생하는 과도전류 및 고장전류에 매우 취약하여 기기의 오동작, 파
손 및 정보의 손실을 가져오며 인체의 안전에도 커다란 위험 요인이 된
다. 접지는 이러한 과도전류 및 고장전류를 대지로 흘려보내어 전위상승
을 억제함으로써 각종 전기, 전자, 통신장비 및 설비에서 발생하는 재해를
방지할 수 있으므로 이에 대한 적절한 대책과 연구가 필요하다[1] .
수 년 전까지만 해도 접지성능 즉, 접지저항은 직류 또는 상용주파수와
같은 저주파 전류로 평가하 다. 그러나 실제 운용조건에서 발생하는 과
도전류 및 고장전류는 수 십 [kHz] 이상의 주파수 성분을 포함하여, 이러
한 과도전류가 접지계를 통하여 유입될 때는 도전성 전류뿐만 아니라 접
지계의 인덕턴스에 의한 유도성 전류, 접지극과 대지간의 캐패시턴스에
의한 용량성 전류가 흐르게 된다. 따라서 접지설계시 이러한 특성을 고려
하여 직류 및 상용주파수에 상당하는 정상상태의 접지저항은 물론 이 보
다 높은 과도상태의 접지임피던스로 해석해야한다.
뇌충격 전류와 같은 과도전류에 의해 접지임피던스의 값이 커지면 접지
극의 전위가 높아지게 되며, 과도전압에 대한 내성이 약한 전자기기에 침
- 1 -
입하여 절연파괴를 일으키거나 연접되어 있는 전자·제어장비를 파손시키
는 등 심각한 장해를 초래하게 된다
[2 ] . 이러한 과도상태시 접지임피던스상
승에 관하여 미국, 일본 등 선진 외국에서는 그 중요성이 부각되면서 여
러 접지체를 대상으로 대지저항률 및 지층의 구조를 감안한 많은 연구가
활발히 이루어져 왔다. 그러나 국내에서는 접지분야는 학문적으로 관심
밖의 역으로 취급되고 있으며, 실무적인 기술자들 사이에서는 하나의
주변기술로 인식되고 있는 것이 지금까지의 실정이다. 더욱이 과도접지임
피던스에 대한 해석은 아직도 초등적 연구단계이며, 이를 측정하기 위한
계측장비마저 보유하고 있지 못한 실정이다. 현재의 상태는 과도전류에
대한 과도접지임피던스 특성에 관한 검토가 부족하여 오로지 실험적으로
측정된 데이터에 의한 검토와 평가가 이루어질 수 밖에 없다. 앞으로 이
러한 연구가 활성화되어 많은 실측데이터를 확보하는 것이 중요하며 이것
을 기초로 체계적인 이론을 확립할 필요가 있다.
1.2 연 구 목 적 및 내용
접지는 전기·전자·통신기기 등을 대지와 전기적으로 접속하는 것이
고, 이를 접속하기 위한 접속단자가 접지극이다. 접지극과 대지간에 전기
적 저항을 갖기 때문에 이상전류가 유입되면, 옴의 법칙에 따라 접지극
부근에 전위상승이 생겨 여러 가지 장해를 일으키게 된다. 전위상승에 따
른 장해로는 최악의 경우 인체를 감전시키고, 기기에 대해서는 손상, 잡음
발생과 오동작을 일으키며 낙뢰에 의한 향은 단지 시스템을 오동작시킬
뿐 아니라 부품의 소손·파괴를 야기할 수 있다.
이상적으로 접지저항이 0이라면 전위상승이 생기지 않기 때문에 아무런
장해가 발생하지 않지만, 이는 현실적으로 불가능하므로 이러한 장해가
없도록 전기설비 기술기준에 의한 접지저항을 충족시켜 접지시공을 하게
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된다. 그러나 뇌충격 전류와 같은 과도전류가 접지계를 통하여 유입될 경
우 접지극의 전위상승은 접지저항에 의한 설계시와는 상당히 다른 비선형
적 양상을 보이게 된다. 이는 접지계의 임피던스에 의한 향으로 과도상
태에 대한 측정과 평가, 저감대책을 확립한다면 낙뢰에 대하여 효과적인
접지로써 보호동작을 도모할 수 있을 것이다.
접지설계시 피접지체의 종류와 접지목적에 따라 접지체를 선정하며, 그
형상에 따라 선상, 판상, 봉상 등 여러 가지 접지극을 이용한다. 봉상접지
극은 경제성 및 신뢰성이 뛰어난 대표적인 접지극으로, 본 연구에서는 이
러한 봉상접지극을 대상으로 하여 접지임피던스의 과도특성을 측정·분석
하 다. 이로 인하여 접지로부터 유입되는 과도전류에 대한 효과적인 보
호대책 수립에 필요한 기초적 자료로 제공될 수 있을 것으로 판단되며,
주요 연구내용은 다음과 같다.
고주파 성분을 포함하는 과도전류에 대한 봉상접지극의 과도임피던스
특성을 파악하기 위해 급준한 상승시간을 갖는 직각파 전류를 단일, 3연
접 접지극에 인가하여, 이 때의 대지전위상승과 과도접지임피던스 특성변
화를 정상상태와 비교하여 측정·분석하 다. 실제 낙뢰에 의한 뇌격전류
가 접지극에 유입되었을 때의 과도임피던스 특성을 관찰하기 위해 국제규
격 ANSI/ IEEE와 IEC에 규정되어 있는 뇌충격 전류를 인가하여, 이에 따
른 과도접지임피던스의 특성변화를 측정·분석하 다. 연접에 의한 접지
임피던스의 감소를 평가하 으며 접지리드선의 길이를 변화시키면서 이에
따른 특성변화를 관찰하 다. 또한, 실제 뇌격전류에 대한 보호수준을 평
가 또는 예측하기 위한 과도임피던스로서 임피던스 파라미터를 측정결과
로부터 산출하여 정상접지저항과 비교·분석하 다.
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제 2 장 이 론
2 .1 접 지저 항
접지계는 그림 2.1(a)와 같이 접지된 전기설비 기기가 있는 피접지체,
대지와 접촉되고 있는 접지극과 이를 전기적으로 결합하고 있는 접지선으
로 구성되어 있다. 접지되어 있는 설비로부터 접지선, 접지극을 거쳐 대지
로 접지전류 I [A]가 유입되면, 임의의 접지저항을 갖는 접지극에 옴의 법
칙에 따라 전위가 주변의 대지에 비해서 V [V]만큼 높아진다. 이때 전위상
승값과 접지전류의 비 V/ I [Ω]를 그 접지극의 접지저항이라고 한다[3 ] .
(a) 구성요소 (b) 보조극
그림 2.1 접지계의 구성
Fig . 2.1 Configuration of a grounding sy stem s
접지극에 접지전류를 흘리기 위해서는 그림 2.1(b)와 같이 또 하나의
접지극 즉, 보조극을 대지에 설치할 필요가 있고, 2개의 접지극 사이에 전
원을 넣어서 접지전류를 흘리게 된다. 이 때 보조극은 주접지극과 충분한
이격거리를 유지해야한다. 접지극의 전위상승을 대지의 무한히 먼 곳을
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기준으로 하는 이유는 접지전류가 흘러도 전위가 변하지 않는 지점, 즉
통전전과 상태가 변하지 않는 장소를 전위의 기준점으로 하면, 거기서 측
정한 전위상승값과 접지전류로부터 정확한 접지저항을 얻을 수 있기 때문
이다.
접지저항에는 접지선, 접지극의 도체저항, 접지극과 토양 사이의 접촉저
항, 접지극 주위의 토양이 나타내는 저항으로 나눌 수 있다. 이들 세 가지
요소 중에 토양이 나타내는 저항 즉, 대지저항률 은 접지저항의 90[%]
이상을 차지하는 중요한 요소이다.
어떤 접지극의 형상과 치수가 결정되면, 그 전극의 접지저항은 다음과
같이 표현된다.
(2.1)R = f (형상 , 치수)
여기서; R = 접지저항[Ω]
ρ = 대지저항률[Ω·m]
f (형상, 치수) = 전극의 형상과 치수에 의해 결정되는 함수
낮은 접지저항을 얻으려면 대지저항률 ρ와 함수 f를 작게 하면 되지만,
대지저항률을 낮게 하는 것은 어렵기 때문에 전극의 형상이나 치수를 적
절히 설계하여 접지저항을 낮추게 된다.
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2 .1.1 대지 저항 률
접지에 관련한 연구는 예전부터 계속되어 왔지만 연구가 더디게 진행된
이유는 토양이 매우 복잡한 매체이기 때문이다. 토양은 일반 저항체와는
달리 고려해야 할 많은 파라미터들이 있다. 대지의 구조는 복잡한 지층구
조를 나타내는 것이 보통이며 접지저항을 좌우하는 대지저항률 ρ 또한
흙의 종류나 수분의 양 혹은 온도, 흙에 함유되어 있는 용해성 물질이나
그 물질의 농도 그리고 토양 알맹이의 크기나 도 등에 의해 다양한 값
을 나타내기 때문에 대지저항률의 취급이 중요하다
[4 ] , [5] .
대지저항률을 측정하는 방법으로는 1915년 Frank Wenner에 의해 발표
된 것으로 4전극법이 있으며, 이는 그림 2.2에 나타낸 것과 같이 구성하며
넓은 면적의 대지에 평균대지저항률을 측정하는 가장 정확한 방법이다.
그림 2.2 4전극법의 구성
Fig . 2.2 Configuration of a four - point method
대지저항률 ρ [Ω·m]인 균일한 대지에 반구상 전극이 타입되어 전류
I [A]가 유입된다면, 전류는 전극에서 주위의 대지를 향하여 방사형태로
유출해 나간다. 이 때의 거리 r [m] 지점의 전위는 다음과 같다.
(2.2)V = I2 r [ V ]
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그림 2.2에서 C1 , P 1 , P 2 , C2의 전극에 번호 1∼4를 붙여 설명하면 전극




와 같이 구할 수 있다.














한편 전극 4로부터 유출하는 전류 I에 의한 전극 2와 3의 전위차는 전




전극 2와 3 사이에 발생하는 전위차는 V1과 V2 의 합이므로, 식 (2.5)와
식 (2.6)으로부터
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따라서 식 (2.7)를 변형해서 ρ를 구하면
(2.8)= 2 a V
I
이다.
여기서 V/ I는 전극 2와 3의 저항 R 이므로
(2.9)= 2 aR [ m ]
이 된다.
측정방법은 동일선상에 a [m]의 등간격을 갖는 4개의 전극을 대지에 매
설하여 시험전류 I [A]를 외부 2개의 전류보조극을 통하여 흐르게 하고,
내부의 2개의 전위보조극에서 전압 V [V]를 측정한 뒤, 측정된 전압 V [V]
를 시험전류 I [A]로 나누어 저항 R [Ω]을 구한다. 그러면 다음 식 (2.9)를
통하여 평균대지저항률을 구할 수 있다.
4전극법은 대략 전극의 간격과 동일한 대지깊이 a [m]까지의 평균대지
저항률을 측정하게 된다. 그러나 실제 토양의 구조는 일정한 대지저항률
ρ [Ω·m]의 단일층이 아니라 각기 다른 대지저항률을 갖는 여러 층으로
이루어져 있다. 보다 정확한 측정을 위하여 대지구조를 파악하려면 전극
의 간격 a [m]를 다르게 하여 전류의 침투깊이를 변화시키면 간격 a [m]마
다 각기 다른 대지저항률 ρ를 구할 수 있다. 이렇게 측정한 ρ - a곡선을
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Sundberg의 표준곡선과 Hummel의 보조곡선을 이용하면 각 층에 대한
대지저항률 ρ를 구할 수 있다. 그러나 이 방법은 사용자의 경험과 능력
에 따라 오차가 많이 발생하기 때문에 최근에는 수평탐사법과 수직탐사법
을 이용한 전산 프로그램을 활용하여 오차를 최소화시키고 있다.
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2 .1.2 접지 저항 측정
접지저항을 측정하는 방법 중 전위강하법은 모든 형태의 접지저항 측정
에 적용할 수 있으며 가장 일반적인 방법이기도 하다. 그림 2.3은 전위강
하법의 구성을 나타낸 것이다
[6 ] , [7 ] .
그림 2.3 전위강하법의 구성
Fig . 2.3 Configuration of a fall- of- potential method
위 그림에서 E 는 측정의 대상이 되고 있는 접지극이고, C, P 는 측정용
보조극으로 E의 저항구역을 벗어난 적당한 거리에 타입을 해야한다. 전위
보조극 P 에 의해 E - P간의 전위차 V [V]를 측정하여 이를 대지간에 흘린
전류 I [A]로 나누면 V/ I = R [Ω]로써 접지저항을 구할 수 있다. 이상적인
전위강하법의 큰 특징은 2개의 보조극에 의한 접지저항값에 향이 없다
는 것이다. 하지만 실제에 있어서는 보조극을 유한의 거리에 설치하면 오
차가 발생할 우려가 있기 때문에, 이를 검토하기 위하여 전위분포곡선 또
는 접지저항분포곡선을 작성한다[7] , [8 ] .
전류 I [A]가 E와 C를 통하여 흐르게 되면 결과적으로 대지에 전위의
변화가 생기며, 전위보조극의 위치를 변화시켜가면서 접지저항을 측정하
면 그림 2.4와 같은 E 와 P 간의 거리 x의 함수로써 표현된다.
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그림 2.4 간격 x에 따른 접지저항의 변화
Fig . 2.4 Variation of grounding resistance for various spacing x
정확한 접지저항의 측정을 위해서는 P 를 접지저항의 참값을 나타내는
특정위치 p 에 설치해야 한다. E와 C간의 거리가 적당히 떨어져 있다면
E와 C간에 접지저항의 변화가 일정한 평탄부분이 생기는데 이 지점이 접
지저항의 참값을 나타내는 위치 p 점이다. 하지만 E와 C간의 거리가 너무
가까우면 참의 접지저항을 나타내는 p 점을 찾기가 어렵다. 또한 메쉬접지
와 같은 대규모 접지체로 이루어진 접지계는 0.5[Ω] 이하의 매우 낮은 접
지저항값을 갖기 때문에 E 와 C간에 흐르는 전류에 의하여 E와 P 간에 유
도전압이 발생하여 참값을 나타내는 p 점을 찾기가 불가능하다. 따라서 이
러한 대규모 접지체의 경우는 E 와 C간에 흐르는 전류에 의한 유도를 피
하기 위하여 P를 p 2점으로 이동시켜 전위를 측정하게 된다. 이론상, p 2 점
은 E 와 무한히 떨어져 있어야만 접지저항이 참값을 나타낸다.
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2 .2 접 지임 피던 스
접지저항은 보호종류와 보호수준을 정하는데 많은 향을 주며, 직류
또는 상용주파수에 상당하는 정상접지저항은 선형적인 저항특성으로 접지
저항을 해석한 것이다. 하지만 뇌격전류와 같이 급변하는 과도전류는 주
파수가 수 십 [kHz] 이상이며, 이러한 전류가 접지계에 유입할 때는 접지
특성이 비선형적으로 나타나게 된다. 따라서 접지로부터의 과도전류 유입
에 대한 대책을 세우기 위해서는 접지계의 일반적인 특성뿐만 아니라 접
지임피던스의 과도특성에 대한 정확한 분석이 필요하다.
접지계를 통하여 과도전류 I [A]가 유입되면, 이로 인하여 접지극 주변
의 대지에 전위상승 V [V]가 발생한다. 이 때 접지임피던스는 접지저항과
마찬가지로 전위상승과 과도전류의 비 V/ I = Z [Ω]로써 측정하게 된다.
일반적으로 과도접지임피던스는 정상접지저항보다 큰 값을 가지기 때문
에 접지시공 당시의 정상접지저항값으로만 접지계의 보호수준을 정하기에
는 무리가 있다. 과도접지임피던스를 이용한 접지계의 보호수준을 결정하
기 위해선 여러 가지 파라미터를 고려해야하며, 특히 임피던스 파라미터
중 실효서지임피던스는 경제적인 보호수준을 결정하기 위한 중요한 요소
가 된다.
뇌충격 전류가 접지계를 통하여 유입할 때 접지계의 효과적인 동작을
위해서 가능한 접지계가 낮은 임피던스를 유지해야하며 접지계를 상호 연
결하는 접지리드선에 포함된 높은 유도성 성분에 의한 전위상승을 충분히
고려해야 한다. 접지계의 과도접지임피던스특성을 충분히 분석하여 저감
대책을 세운다면 접지계의 효과적인 동작을 도모할 수 있을 것이다[9] ,[10] .
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2 .2 .1 봉상 접지 극
접지계의 회로모델을 통한 과도적인 성분의 구조적 해석은 일반적으로
회로망 접근으로 접지도체를 R - L - C 집중정수회로와 전송선로와 같은 분
포정수회로로 가정하는 방법과 전자계적인 해법으로 컴퓨터를 이용한 해
석방법이 있지만, 아직 실험적 단계를 벗어나지 못하고 있으며 적용이 가
능한 하나의 기법으로 통일되어있지 않다. 더욱이 토양은 매우 복잡한 매
체로서 고려해야할 많은 파라미터들이 있으며 접지저항의 중요한 요소인
대지저항률 또한 상황에 따라 서로 다른 값을 나타내기 때문에 오로지 실
측데이터에 의존할 수 밖에 없다. 그러나 일반적인 가정을 통하여 접지계
의 등가회로 모델을 제시하고 이를 통하여 과도접지임피던스 특성을 대략
적이나마 파악할 수 있다면 낙뢰로부터 방호를 위한 접지계의 과도특성을
예상·분석하는 절차를 간소화 할 수 있고, 이러한 절차는 시뮬레이션 모
델의 도구로 이용할 수 있다.
봉상접지극은 타입 및 매설이 쉬운 형태의 전극으로 가장 간단하고 경
제적이며 이론적인 해석이 용이하기 때문에 뇌충격 전류하에 실제 접지계
의 과도분석을 하기 위해 사용된다. 뇌충격 전류에 의한 봉상접지극의 등
가회로는 그림 2.5와 같이 표현할 수 있으며, 이 때의 정상접지저항 R 은
dwight에 의해 유도된 식 (2.10)에 의해 주어진다[1 1] .
(2.10)R =
2 l (ln ( 8 ld )- 1)[ ]
여기서; ρ = 대지저항률 [ m ]
l = 접지봉의 길이 [ m ]
d = 접지봉의 직경 [ m ]
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그림 2.5 봉상접지극의 등가회로
Fig . 2.5 Equivalent circuit of a grounding rod
봉상접지극의 인덕턴스 L은 그림 2.6에 나타낸 것과 같이 균일한 대지
에 타입된 봉상접지극을 원통좌표계를 이용하여 그 식을 유도할 수 있다.
그림 2.6 봉상접지극의 인덕턴스
Fig . 2.6 Inductance of the grounding rod
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그림 2.6과 같이 반지름 a [m]의 봉상접지극에 전류 I [A]가 흐른다고 가




a [ A / m ]
여기서, a = 단위벡터
위 식을 이용하여 자속 도 B 를 계산하면,
(2.12)B = H = I
2 r
a [ T ]
이 된다.

















따라서 인던턴스 L은 다음과 같이 표현된다.




a [ H ]
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이 때, 대지의 비투자율을 1, 봉상접지극의 직경을 d [m]라 하고 거리
2l[m]까지의 인덕턴스 L을 구하면 다음 식 (2.15)와 같이 주어진다[12 ] .
(2.15)L = 2 l ln ( 4 ld ) 10 - 7 [ H ]
봉상접지극의 캐패시턴스 C는 인덕턴스 L을 구할 때와 마찬가지로 그
림 2.7에 나타낸 것과 같이 균일한 대지에 타입된 봉상접지극을 원통좌표
계를 이용하여 그 식을 유도할 수 있다.
그림 2.7 봉상접지극의 캐패시턴스
Fig . 2.7 Capacitance of the grounding rod
그림 2.7과 같이 반지름 a [m]에 길이 l[m]인 봉상접지극에 선전하 도
+ L [C/ m]이 주어지면 접지극으로부터 거리 r[m]인 지점의 전계와 전위
는 다음과 같다.
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(2.16)E = L2 r a r [ V / m ]
여기서, a r = 단위벡터










이 때 전하 Q = L l [ C ] 이므로
(2.18)V = Q/ l2 ln
b
a [ V ]
이 된다.








이 때, 대지의 유전상수를 r , 봉상접지극의 직경을 d [m]라 하고 거리
2l[m]까지의 캐패시턴스 C를 구하면 다음 식 (2.20)과 같이 주어진다[12 ] .
(2.20)C =
r l
18 ln ( 4 ld )
10 - 9 [ F ]
여기서; r = 토양의 유전상수
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식 (2.10), (2.15), (2.20)은 몇 개의 가정을 통한 회로망적인 접근으로 봉
상접지극을 R - L - C 집중정수회로로 해석한 것이며, 전극에 인가된 전압이
시간에 따라 변할 때, 도전성 전류뿐만 아니라 유도성, 용량성 전류도 나
타나게 되며 각각의 회로정수의 시정수에 따라 접지계는 용량성, 저항성,
유도성 특성을 나타낸다
[8 ] .
접지임피던스가 0.2∼0.5[㎲] 이전의 시간에 나타나는 초기치 특성을 제
외하고, 1[㎲] 이후의 시간특성을 보면 시간이 빠른 곳의 과도접지임피던
스가 시간이 늦은 역에 비해 낮은 값을 나타내며 이를 용량성 특성이라
고 정의한다. 이는 봉상접지극의 등가회로 모델에 접지저항 R 과 캐패시턴
스 C의 작용으로 분석할 수 있으며 과도접지임피던스의 상승시간은 시정
수 R C에 의해 결정된다. 일반적인 대지의 유전상수 r은 대략 9정도의
값이므로, 이 때의 시정수는 대략 수 십 [ns]의 값을 갖는다. 이와 같은
경향은 산악지대의 송전철탑 탑각의 과도접지임피던스 특성에서 주로 나
타나며 대지저항률이 높은 대지에 접지시공을 하는 경우에 종종 유사한
경향이 있다.
정상접지저항값이 20∼40[Ω]의 범위를 갖는 길이 20∼30[m]의 매설지
선에서 과도접지임피던스특성은 시간의 경과에 대하여 대개 평탄한 특성
을 나타낸다. 이러한 특성을 저항성 특성이라고 정의하지만 상승시간이
1[㎲]보다 빠른 과도전류에 대해서는 완전한 저항성 특성을 나타내는 접
지계는 거의 없다.
시간의 경과와 함께 과도접지임피던스가 낮게 되는 경향을 유도성 특성
이라고 정의하며, 이는 봉상접지극의 등가회로 모델에 접지저항 R 과 인덕
턴스 L의 작용으로 해석할 수 있으며, 과도접지임피던스의 감소시간은 시
정수 L/ R 에 의해 결정된다. 직접접지계통의 발·변전소의 접지계는 메시
형태로서 거의 대부분 이 특성을 따른다.
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실제로 급상승 직각파 전류에 대한 대부분의 접지계의 과도임피던스특
성은 유도성 특성을 나타내며 접지계를 연결하는 접지리드선의 길이가 길
면 길수록 인덕턴스 성분이 증가하므로 더욱 높은 유도성 특성을 나타낸
다. 그림 2.8은 접지임피던스의 과도특성을 개략적으로 도시한 것이다.
봉상접지극의 과도접지임피던스는 R - L - C 집중회로정수로써 표현될 수
있고, 실제로 측정한 과도접지임피던스 특성 결과도 모두 그러한 경향을
나타내지만 아직까지 용량성, 저항성, 유도성 특성으로 확연하게 구분하여
평가할 수 있는 기준은 없다. 다만 접지계에 인가하는 전류의 상승시간을
기준으로 평가한다면 보다 높은 타당성을 갖는다고 판단된다.
그림 2.8 접지임피던스의 과도특성
Fig . 2.8 T ransient characteristics of a grounding impedance
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2 .2 .2 임피 던스 파라 미터
접지계의 임피던스 파라미터는 낙뢰나 과도접지의 실패와 같이 대지로
뇌충격 전류가 유입할 때, 접지계의 보호종류와 보호수준 결정에 필요하
다. Z 로 정의되는 임피던스 파라미터는 뇌충격 전압과 뇌충격 전류의 비
로 정의된다
[13 ] .
(2.21)Z ( t) = V ( t)I ( t)
임피던스의 네가지 파라미터는 그림 2.9에 나타낸 바와 같이 뇌충격 전
압과 뇌충격 전류의 각 최대값을 기준으로 다음과 같이 정의한다.
그림 2.9 임피던스 파라미터의 정의
Fig . 2.9 Definit ion of impedance parameters
(2.22)Z 1 = m ax ( Z ( t) )
(2.23)Z 2 =
V ( t 1)
I ( t 1)
- 20 -
(2.24)Z 3 =





여기서; Z 1 = 충격전압과 충격전류 비의 최대값
Z 2 = 전압이 최대값에 도달할 때,
전압의 최대값과 전류값의 비
Z 3 = 최대 전압과 최대 전류의 비
Z 4 = 전류가 최대값에 도달할 때
전압과 전류값의 비
이는 일반적으로 다음과 같은 관계가 성립한다.
(2.26)Z 1 > Z 2 > Z 3 > Z 4 > R
특히 Z 3는 실효서지임피던스(effective surge impedance)라 하여 뇌충격
전류에 의한 접지계의 보호종류와 보호수준을 결정하는 중요한 요소가 된
다.
- 21 -
제 3 장 실 험 장치 및 방 법
3 .1 실 험장 치
인가전류의 상승시간에 따라 접지극의 과도응답 특성은 현저하게 달라
지기 때문에 상승시간이 완만한 전류를 인가하여 산출한 결과는 올바른
접지극의 과도임피던스 특성이라 할 수 없다. 급준한 과도전류에 대한 접
지극의 과도특성을 측정·분석하기 위해서는 상승시간이 빠른 직각파 전
류가 요구된다. 따라서 과도전류의 상승시간보다 빠른 전류를 발생시키는
직각파 전류 발생장치를 제작하여 접지극의 과도임피던스 측정에 이용하
다. 또한 접지계를 통하여 유입하는 과도전류는 낙뢰의 향으로 뇌충
격 전류의 형태를 나타내며 접지계의 보호종류 및 보호수준을 선정하기
위해서는 낙뢰의 파형과 동일한 전류가 필요하다. 따라서 본 실험에서는
국제규격에 따른 8/ 20[㎲] 뇌충격 전류를 인가하여 실제 뇌격에 의한 과
도접지임피던스 특성을 측정·분석하 다.
3 .1.1 직각 파 전 류 발 생장 치
접지극의 과도임피던스 특성을 측정하기 위한 전류는 이상적으로 상승
시간이 빠르고, 피측정전극의 전파시간 이상의 펄스폭을 갖는 직각파 전
류가 가장 바람직하다. 상승시간이 직각파에 가까운 전류파형을 기존의
과도전류발생장치로는 얻기가 힘들기 때문에 인위적으로 원하는 인가전류
파형을 만들어주는 펄스 압축·성형회로가 필요하다[8 ] .
펄스 성형회로는 집중정수인 인덕턴스 L을 직렬로 캐패시턴스 C를 병
렬로 여러 개를 접속하여 구성함으로써 전송선로와 같은 동작원리로 적용
할 수 있다. 또한, 펄스의 상승시간과 펄스폭의 조정이 편리하기 때문에
과도접지임피던스 특성을 측정하기에 적합하다.
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그림 3.1은 N 단의 캐패시턴스 C와 인덕턴스 L의 조합으로, 부하 R에서
원하는 직각파 출력파형을 얻기 위한 일반적인 펄스 성형회로의 구성이
다. 출력파형의 기본적인 특성은 다음과 같다[14 ]∼ [16 ] .
그림 3.1 펄스 성형회로
Fig . 3.1 Circuit of a pulse forming network
여기서; N = 펄스 성형회로의 단수
Z = 펄스 성형회로의 특성 임피던스 ( Z = L / C )
V 0 = 충전전압
R = 부하 임피던스
L = 한 단의 인덕턴스
C = 한 단의 캐패시턴스
펄스폭은 다음 식에 의하여 결정된다.
(3.1)2N L C
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부하의 출력전압은 식 (3.2)와 같이 결정되며, 만일 임피던스 정합이 이
루어지면 식 (3.2a)와 같이 출력전압은 인가전압의 1/ 2이 되며 출력전류는










주어진 부하 임피던스 R 과 펄스 성형회로의 특성 임피던스 Z 의 정합관
계(R =Z )로 단수 N 이 주어지면, C와 L은 다음 식으로 결정된다.









제 1단의 인덕턴스 L 1은 출력스위치와 부하의 인덕턴스를 포함한 것으
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로 출력파형에서 상승시간을 결정하는 중요한 요소이다. 펄스 성형회로의
제 1단의 R , L 1 , C로 구성된 폐회로에 의해 출력파형의 상승시간이 식
(3.6)에 의해 결정된다.
그림 3.2는 본 연구에서 제작한 직각파 전류 발생장치의 사진과 블록도
를 나타낸 것이다. 그 구성은 크게 직류 고전압 발생장치와 스위칭 회로
를 구동시키기 위한 전원부, 펄스 성형회로를 충전시키기 위한 직류 고전
압 발생부와 펄스 성형회로의 방전을 통하여 직각파 전류를 발생시키기
위한 스위칭 회로로 나눌 수 있다. 스위칭 회로는 고속의 스위칭을 위하
여 수은 릴레이를 이용하 다.
그림 3.3(a )는 시뮬레이션 출력파형으로 부하의 특성임피던스가 50[Ω],
상승시간이 30[ns]이하에 펄스폭 가 20[㎲]인 직각파 전류를 만들기 위
하여 8.2[μH]의 인덕턴스 L과 3.3[nF]의 캐패시턴스 C로 이루어진 61단
의 펄스 성형회로를 구성하 다.
인가전압을 200[V]로 하 기 때문에 출력전압은 인가전압의 1/ 2인
100[V]이고, 출력전류는 2[A]가 된다. 각 파형의 초기부분에서 나타나는
진동성분은 30[ns] 이하의 짧은 상승시간을 얻기 위하여 L 1을 1[μH]로
구성한 것과 단수 N 을 61단으로 작게 구성하 기 때문이다. 특성임피던
스 50[Ω]을 만족하는 L과 C는 직접 제작하기에는 다소 무리가 따르고,
N / r의 조건과 같이 단수를 늘리면 평탄한 파형을 얻을 수 있지만
실제 펄스 성형회로의 제작에 있어서는 초전도체가 아닌 이상 L과 C는
각각 누설저항을 포함하여 전압강하에 의한 파형의 감쇠가 나타나기 때문
에 적절한 L과 C값을 선정하여 단수 N 을 정할 수 밖에 없다.
그림 3.3(b )는 본 연구에서 제작한 직각파 전류 발생장치의 사진과 출
력전압, 전류파형이다. 낮은 L 1에 의한 초기부분의 진동성분과 L과 C의
누설저항으로 인한 감쇠가 있지만 30[ns]이하의 상승시간과 20[㎲]의 펄스
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폭을 갖는 직각파 전류를 발생하므로 고주파 과도전류에 대한 과도접지저
항 측정·평가 적용에 적합함을 알 수 있다.
(a ) 직각파 전류 발생장치의 사진
(b ) 직각파 전류 발생장치의 블럭도
그림 3.2 직각파 전류 발생장치의 사진 및 블럭도






상 : 출력전압[ 2V/ div , 2.5㎲/ div ]
하 : 출력전류[50m A/ div , 2.5㎲/ div ]
(b) 출력파형
그림 3.3 직각파 전류 발생장치의 시뮬레이션 결과 및 출력파형
Fig . 3.3 Simulation result s and output w aveform s of the square
pulse current generator
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3 .1.2 뇌충 격 전 류 발 생장 치
본 연구에서는 국제규격 ANSI/ IEEE std. 4- 1978, ANSI C62.1- 1984,
IEC 61000- 4- 5에서 규정한 뇌충격 전류 발생장치(PSURGE 4010, HAE -
FELY사)를 이용하여 접지계의 과도접지임피던스 측정에 적용하 다. 뇌
충격 전류 발생장치는 송·배전 선로상의 직격뇌에 의한 1.2/ 50[㎲]의 전
압이 인가되어 절연파괴가 이루어지면 8/ 20[㎲]의 전류파형으로 변환되어,
실제 낙뢰에 의한 향과 매우 유사하기 때문에 뇌충격 전류에 의한 접지
계의 과도접지임피던스 특성을 측정·분석하는 데에 적합하다
[17 ] .
국제규격상의 1.2/ 50[㎲]의 전압파형을 수식적으로 나타내면 식 (3.7)과
같고, 8/ 20[㎲]의 전류파형의 수식적인 표현은 식 (3.8)과 같다[18] ∼ [20 ] .
(3.7)V ( t) = A V p{1 - ex p (- t1 )}ex p (
- t
2 )[ V ]
여기서; 1 = 0.4074[㎲]
2 = 68.22[㎲]
A = 1.037
Vp = 전압의 최대값
(3.8)I ( t) = A I p t
3 ex p ( - t )[ A ]
여기서; = 3.911[㎲]
A = 0.01243 [㎲ - 3 ]
Ip = 전류의 최대값
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그림 3.4는 위 식을 그래프로 나타낸 뇌충격 전압, 전류파형이다.
(a) 1.2/ 50[㎲] 전압파형
(b) 8/ 20[㎲] 전류파형
그림 3.4 뇌충격 전압, 전류파형
Fig . 3.4 Waveform s of the lightning impulse voltage and current
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3 .2 측 정계 의 구 성 및 실험 방법
봉상접지극의 과도임피던스 측정을 위하여 설계·제작한 직각파 전류
발생장치 및 주요 실험장치는 표 3.1과 같다.
표 3.1 실험장치의 사양
T able 3.1 Specification of the experiment apparatus
항 목 모델명 및 특성 비 고
직각파 전류 발생장치
펄스 성형회로(61단)






























제한된 구역 안에서 전위강하법을 이용한 측정계를 구성하기 위해 접지
계의 저항구역과 적절한 보조극의 위치를 선정할 필요가 있다. 전위강하
법을 위한 접지계의 접지저항분포를 측정하기 위하여 접지극 E로부터
20[m]의 간격을 두고 전류보조극 C를 설치한 후, 전위보조극 P 를 접지극
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E로부터 0.5[m]의 간격으로 11[m]까지 이동하며 측정한 접지저항을 그림
3.5에 나타내었다.
그림 3.5 정상접지저항의 분포곡선
Fig . 3.5 Distribution curve of the stationary grounding resistance
그림 3.5에서 나타낸 바와 같이 접지저항의 분포곡선이 평탄한 부분을
이루는 지점이 9[m]에서부터 시작하 고, 접지저항계의 오차를 고려한 전
위보조극 P의 위치는 12.4[m]로 설정하 다. 또한 저항구역은 12.4[m]지
점의 접지저항을 전저항으로 고려할 때 전저항의 97.7[%]인 5[m]를 저항
구역으로 하 다.
그림 3.6은 전위강하법을 이용하여 정상접지저항 및 과도접지임피던스
의 측정계를 나타낸 것이다. 메시전극과 같은 대규모 접지체의 과도접지
임피던스를 측정할 때에는 대지에 유입되는 전류에 의한 유도전압 때문에
전위보조극 P 를 정상접지저항을 측정할 때와는 다른 위치에 설치 해야하
지만, 고임피던스 접지계의 경우는 접지저항 분포곡선에서 접지저항의 참
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값을 얻을 수 있는 평탄한 부분이 나타나기 때문에 오히려 정상접지저항
을 측정할 때와 같은 방법으로 하는 것이 바람직하다
[2 1] .
그림 3.6 과도접지임피던스 측정계
Fig 3.6 T ransient impedance measuring system
봉상접지극은 이론적인 해석이 쉬울 뿐만 아니라 경제적이며 설치가 용
이하기 때문에 상용 규격화되어 실제 전력계통이나 설비에 사용된다. 접
지시스템 설계시 접지저항치를 낮추기 위한 방법으로 전극을 여러 개 설
치한 후 이들을 연접하여 사용하는데, 이는 접지저항의 병렬연결로써 전
류의 경로를 분산시켜 전위상승을 억제하는 효과가 있다.
본 연구에서는 접지극을 그림 3.7과 같이 구성하여 과도접지임피던스
특성을 비교·검토하 다. 접지극과 피접지체를 연결하는 접지리드선의
길이에 따라 과도접지임피던스 특성이 달라지기 때문에 각각의 접지극에
따라 접지리드선의 길이를 5∼50[m]로 변화시키면서 접지리드선 길이에
대한 변화특성도 검토하 다.
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단일 접지극의 크기는 직경 10[mm], 길이 1[m]이며 3연접의 경우 같은
크기의 접지극을 저항구역을 고려하여 각 전극간의 거리를 5[m]로 유지
한 정삼각형으로 배치하 다. 측정계를 이루는 모든 리드선은 도선의 인
덕턴스 성분을 줄이기 위하여 가능한 겹치거나 루프를 형성하지 못하게
하 다
[2 2] . 접지극 시설기준에 따르면 모든 접지극은 지표면으로부터
0.75[m] 깊이에 매설을 하도록 규정하 으나 이는 지표면에 전위상승에
의한 전위경도를 줄이기 위한 것으로 측정장치를 접지극의 저항구역을 고
려한 일정거리 이상으로 간격을 유지하면 규정에 따른 매설깊이를 고려하
지 않아도 된다.
(a ) 단일 (b ) 3연접
그림 3.7 접지극의 구성
Fig . 3.7 Configuration of the ground electrodes
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그림 3.8은 Wenner의 4전극법을 이용한 대지저항률 측정계를 나타낸
것으로, 7[m]의 간격을 두고 보조극을 배치하 으며, 575[Hz]의 교류전류
를 외부 2개의 전류보조극에 인가하여 평균대지저항률 11.9[Ω·m]를 측
정하 다.
그림 3.8 대지저항률 측정계
Fig . 3.8 Ground resistivity measuring system
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제 4 장 실 험 결과 및 고 찰
표 4.1은 접지저항계를 이용하여 측정한 각 접지극의 정상접지저항을
나타낸 것이다.
표 4.1 접지계의 정상접지저항




3연접의 정상접지저항은 단일 접지극에 비하여 40.7[%]의 값을 나타내
었다. 만일 3연접 접지극을 이루고 있는 개개의 접지극이 무한거리에 설
치된다면, 단일 접지극의 정상접지저항값에 1/ 3을 나타내겠지만 이는 실
제에 있어 불가능하며 저항구역을 고려한 유한거리에 설치된 경우 단일
접지극의 대략 40[%]의 정상접지저항값을 나타내므로 수치적인 계산으로
도 상당히 일치하고 있다[2 3 ] .
본 실험에서는 직각파 전류 및 뇌충격 전류에 대한 전위상승과 과도임
피던스를 표 4.1에 나타낸 정상접지저항과 비교하여 정상상태와 과도상태
의 특성을 비교·분석하 다.
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4 .1 직 각파 전류 에 대 한 과 도접 지임 피던 스
접지극의 과도특성을 측정하기 위하여 펄스 성형회로(PFN ; Pulse For -
ming Netw ork ) 이론을 적용한 직각파 전류 발생장치를 설계·제작하
으며, 상승시간 30[ns], 펄스폭 20[㎲], 크기 2[A]를 갖는 직각파 전류를
접지극에 인가하 다.
그림 4.1은 직각파 전류에 대한 단일, 3연접 접지극의 인가전류 및 전위
상승파형을 나타낸 것으로, 접지극 모두 전위상승파형은 250[ns]부근에서
최대값을 나타낸 후 점차 진동 감쇠하여 1.2[㎲] 이후에는 정상상태를 유
지하 다.
표 4.2는 직각파 전류에 대한 전위상승을 과도상태와 정상상태, 단일 접
지극과 3연접 접지극으로 분류하여 나타낸 것이다.
표 4.2 직각파 전류에 대한 전위상승




(3연접 / 단일)단일 접지극 3연접 접지극
전위상승[V]
과도상태 63.2 50.4 79.7




단일 접지극의 경우 과도상태시의 최대전위상승은 정상상태시의 전위상
승에 비하여 421.3[%]의 높은 값을 나타내었으며, 3연접 접지극의 경우
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과도상태시의 최대전위상승은 정상상태시의 전위상승에 비하여 900.0[%]
의 높은 값을 나타내었다. 또한 정상상태시 3연접 접지극의 전위상승은
단일 접지극의 전위상승에 비하여 37.3[%]의 값을 나타내어 62.7[%]가 감
소한 반면 과도상태시의 최대전위상승은 79.7[%]로 20.3[%]가 감소한 값
을 나타내었다. 이것은 연접을 했을 때 접지저항이나 접지임피던스는 감
소하지만 각각의 전극을 서로 잇는 리드선의 인덕턴스 성분과 접속부의
접촉저항에 의한 전위상승이 더해지기 때문이다.
그림 4.2는 시간에 따른 접지극의 과도임피던스 변화를 나타낸다. 단일,
3연접 접지극의 과도접지임피던스의 특성은 모두 시간 경과에 따라
250[ns] 부근에 최대값을 나타낸 후 500[ns]까지 급격히 감소하다가 그
이후는 완만한 감쇠를 하여 1.2[㎲] 이후에는 정상상태로 안정되는 전형적
인 유도성 특성을 보 다.
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상 : 인가전류[ 1A/ div , 3㎲/ div ]
하 : 전위상승[50V/ div , 3㎲/ div ]
(a) 단일
상 : 인가전류[ 1A/ div , 3㎲/ div ]
하 : 전위상승[50V/ div , 3㎲/ div ]
(b ) 3연접
그림 4.1 직각파 전류에 대한 응답파형
Fig . 4.1 Response waveforms to the square pulse current
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그림 4.2 직각파 전류에 대한 과도임피던스
Fig . 4.2 T ransient impedance to the square pulse current
표 4.3은 각 접지극의 정상접지저항과 최대임피던스의 값 그리고 이들
의 비율을 나타낸 것이다.
표 4.3 직각파 전류에 대한 임피던스




(3연접 / 단일)단일 접지극 3연접 접지극
임피던스[Ω]
최대임피던스 103.9 68.3 65.7





단일 접지극의 경우 최대임피던스는 정상접지저항에 비하여 962.0[%]의
높은 임피던스 상승을 나타내었으며, 3연접 접지극의 경우 최대임피던스
는 정상접지저항에 비하여 1552.3[%]의 높은 임피던스 상승을 나타내었
다. 또한 연접에 따른 정상접지저항의 비율을 보면, 3연접을 했을 경우 단
일 접지극에 비하여 40.7[%]의 값으로 단일 접지극에 비하여 59.3[%]가
감소된 값을 나타내었다. 반면에 최대임피던스의 비율을 보면, 3연접을 했
을 경우 단일 접지극에 비하여 65.7[%]의 값으로 단일 접지극에 비하여
34.3[%]가 감소된 값을 나타내었다.
본 실험을 통하여 봉상접지극의 과도접지임피던스 특성은 모두 유도성
을 나타내었고, 과도상태의 높은 전위상승 및 임피던스는 접지설계시 반
드시 고려되어야 할 것이다. 또한 과도상태시 3연접 접지극의 최대전위상
승 및 최대임피던스는 단일 접지극보다 적은 값을 나타내었지만, 정상상
태만큼의 감쇠된 값을 얻기 위해서는 3연접 접지극을 이루는 리드선과 접
속부의 접촉저항을 고려해야 한다.
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4 .2 뇌 충격 전류 에 대 한 과 도접 지임 피던 스
본 실험에서는 단일, 3연접 접지극의 시간에 대한 전류, 전위, 접지임피
던스 특성을 측정·분석하고 실험 결과로부터 각 접지극에 대한 임피던스
파라미터를 결정하 다. 실제 접지계에서 접지리드선의 향을 파악하기
위하여 각 접지극에 대한 접지리드선 길이의 변화에 대한 특성도 측정·
분석하 다.
그림 4.3은 8/ 20[㎲] 뇌충격 전류에 대한 단일, 3연접 접지극의 과도응
답 파형이다. 전압, 전류의 파형은 초기 급준한 상승을 하다가 최대값을
지나 점차 감소하 다. 전압, 전류파형 초기부분의 진동성분은 접지계의
인덕턴스 L과, 대지와 접지극간에 존재하는 캐패시턴스 C에 의한 고유
진동, 토양에서의 비선형적인 전류의 전도와 뇌충격 전류 발생장치, 접지
리드선, 접지극 등의 임피던스가 서로 정합되지 않았기 때문이다.
접지리드선의 길이가 5[m]와 50[m]일 경우 시간에 따른 각 접지극의
과도임피던스 변화를 그림 4.4에 나타내었다. 뇌충격 전류에 대한 접지극
의 과도임피던스 특성은 모두 유도성 특성을 나타내었으며, 접지리드선의
길이가 5[m]보다 50[m]일 경우에 과도임피던스의 값이 더 높고 정상상태
에 도달하기 위해 더 긴 시간이 걸렸다. 이는 접지리드선의 길이가 증가
함에 따라 인덕턴스 성분이 증가했기 때문이라고 판단된다.
그림 4.5는 뇌충격 전류에 대한 접지극의 임피던스 파라미터를 접지리
드선의 길이에 대하여 나타내었다. 크기를 볼 때, Z 1 > Z 2 > Z 3 > Z 4 의
순서로써 임피던스 파라미터간의 일반적인 관계와 일치하며, 그 크기는
단일 접지극보다 3연접 접지극으로 구성했을 때 전체적으로 감소함을 보
다. 또한 접지리드선의 길이가 길어질수록 증가하는 경향을 나타내어
접지계의 인덕턴스 증가에 따른 임피던스 파라미터의 상승을 확인하 다.
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상 : 인가전류[ 15A/ div , 10㎲/ div ]
하 : 전위상승[200V/ div , 10㎲/ div ]
(a) 단일
상 : 인가전류[ 17A/ div , 10㎲/ div ]
하 : 전위상승[200V/ div , 10㎲/ div ]
(b ) 3연접
그림 4.3 뇌충격 전류에 대한 응답파형
Fig . 4.3 Response waveforms to the lightning impulse current
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(a) 접지리드선이 5[m]일 경우
(b ) 접지리드선이 50[m]일 경우
그림 4.4 뇌충격 전류에 대한 과도임피던스




그림 4.5 접지리드선의 길이에 따른 임피던스 파라미터 변화
Fig . 4.5 Changes of the impedance parameters with the length of
grounding leads
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접지리드선에 대한 임피던스 파라미터와 정상접지저항의 관계를 명확히
하기 위하여 임피던스의 최대값 Z 1 , 실효서지임피던스 Z 3 , 정상접지저항
및 각각의 비율을 표 4.4와 4.5에 나타내어 비교·분석하 다.
표 4.4 뇌충격 전류에 대한 임피던스 파라미터(접지리드선 = 5[m])
T able 4.4 Impedance parameters to the lightning impulse current
(grounding leads = 5[m])
구분
접지계의 구성 비율[%]
(3연접 / 단일)단일 접지극 3연접 접지극
임피던스[Ω]
Z 1 41.8 28.3 67.7
Z 3 14.9 8.2 55.0
정상접지저항 10.8 4.4 40.7
비율[%]
(Z 1 / 정상접지저항)
387.0 643.2
비율[%]
(Z 3 / 정상접지저항)
138.0 186.4
표 4.5 뇌충격 전류에 대한 임피던스 파라미터(접지리드선 = 50[m])
T able 4.5 Impedance parameters to the lightning impulse current
(grounding leads = 50[m])
구분
접지계의 구성 비율[%]
(3연접 / 단일)단일 접지극 3연접 접지극
임피던스[Ω]
Z 1 54.0 44.9 83.1
Z 3 16.9 12.9 76.3
정상접지저항 10.8 4.4 40.7
비율[%]
(Z 1 / 정상접지저항)
500.0 1020.5
비율[%]
(Z 3 / 정상접지저항)
156.5 293.2
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표 4.4를 보면, 단일 접지극의 경우 정상접지저항에 대한 실효서지임피
던스 Z 3는 138.0[%]의 값을 나타내었으며 3연접 접지극의 경우 정상접지
저항에 대한 실효서지임피던스 Z 3는 186.4[%]로 정상접지저항보다 약간
높은 임피던스값을 나타내었다. 그러나 임피던스 최대값 Z 1은 단일 접지
극의 경우 정상접지저항에 대하여 387.0[%], 3연접 접지극의 경우
643.2[%]의 높은 임피던스값을 나타내었다. 이러한 임피던스 파라미터는
표 4.5에서와 같이 접지리드선의 길이가 길어질 경우 더욱 증가하게 된다.
접지리드선이 연접에 의한 임피던스 파라미터의 감소에 미치는 향을
파악하기 위하여 각 접지극의 Z 3를 접지리드선의 길이 5[m]와 50[m]일
경우에 대하여 비교하 다. 접지리드선의 길이가 5[m]일 경우 3연접을 했
을 때의 Z 3는 단일 접지극의 Z 3에 비하여 55.0[%]로 45.0[%]가 감소된 값
을 나타내었지만, 접지리드선의 길이가 50[m]일 경우 3연접을 했을 때의
Z 3는 단일 접지극의 Z 3에 비하여 76.3[%]로 23.7[%]가 감소된 값을 나타
내어 접지리드선의 길이가 길어질수록 연접에 대한 효과가 줄어들게 되었
다. 이는 연접에 대한 임피던스의 감소보다는 접지리드선의 길이에 대한
임피던스의 증가가 더욱 우세한 향을 미치기 때문이다. 따라서 연접을
통한 임피던스의 감소를 위해서는 가능한 접지리드선의 길이를 줄이는 것
이 좋다.
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제 5 장 결 론
본 연구에서는 접지계의 과도특성을 파악하기 위하여 봉상접지극을 단
일 및 3연접으로 구성하고, 직각파 전류와 뇌충격 전류를 인가하여 전위
상승 및 임피던스에 대한 실험을 수행한 결과, 다음과 같은 결론을 얻었
다.
1) 접지계의 과도특성 분석에 필요한 빠른 상승시간을 갖는 전류원은
펄스성형회로(PFN ; pulse forming network ) 이론을 적용하여 상승시
간 30[ns], 펄스폭 20[㎲]을 갖는 직각파 전류 발생장치를 설계·제작
하 다.
2) 직각파 전류에 대한 단일 및 3연접 접지극의 과도임피던스는 정상접
지저항에 비하여 각각 962.0[%], 1552.3[%]의 대단히 높은 값을 나타
내었다.
3) 뇌충격전류에 대한 단일 및 3연접 접지극의 실효서지임피던스 Z 3는
정상접지저항에 비하여 각각 138.0[%], 186.4[%], 최대임피던스 Z 1은
각각 387.0[%], 643.2[%]의 높은 값을 나타내었다.
4) 단일에 대한 3연접 접지극의 연접효과를 고려해 볼 때, 직각파 전류
인가실험에서는 최대임피던스가 34.3[%], 뇌충격전류 인가실험에서는
실효서지임피던스 Z 3가 45.0[%] 감소하 다. 전체적으로 연접에 대
한 접지임피던스의 감소효과를 나타내고 있으나 정상접지저항의 감소
효과 59.3[%]에 비하여 낮게 나타났다. 특히 접지리드선의 길이가 길
어질수록 연접에 따른 임피던스의 감소효과는 더욱 낮아졌다. 이는
연접에 의한 접지저항 및 인덕턴스의 감소보다 접지계를 이루는 리드
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선의 인덕턴스 성분과 접속부의 접촉저항의 증가가 우세하기 때문이
다.
접지계는 과도전류에 대하여 각기 다른 비선형 특성을 나타내며 일반적
으로 정상접지저항보다 큰 값을 나타낸다. 따라서 접지설계시 직류 및 상
용주파수에 상당하는 정상접지저항뿐만 아니라 과도전류에 의한 과도접지
임피던스를 고려해야 효과적인 접지대책을 수립할 수 있다.
향후 봉상접지극의 형상과 대지저항률을 감안한 접지계의 과도임피던스
특성을 측정·분석하고 여러 가지 접지극에 대하여 지속적인 연구를 수행
한다면, 과도전류에 대한 임피던스의 저감대책을 확립할 수 있을 것이다.
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